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Skaidrojumi par iepirkumu „Usmas katlu mājas „Auseklīši” šķeldas kurināmā apkures katla un 

katla tehnoloģisko iekārtu uzstādīšana, montāža un iestatīšana” 

Identifikācijas Nr. VND2018/39 

Jautājums:  

Iepirkumā sadaļā ŠĶELDAS KURINĀMIE KATLI ir rakstīts: 

“Paredzēts uzstādīt vienu jaunu ūdenssildāmo šķeldas kurināmā katlu ar nominālo siltumjaudu Q=720 

kW, izmantojot kurināmo ar mitruma saturu 50%. Katlu normatīvais lietderības koeficients līdz 86%. 

Kurināmais – šķelda. Katla jaudas regulēšanas diapazons 25-100%. Katla tips – horizontālais. 

 

Sakarā ar šo gribu uzdot jautājumu – ja ievērot prasības par jaudas modulāciju un izmantojamā 

kurināmā mitrumu, un ņemot vērā to ka lietderības koeficents būtu 91%, vai mēs drīkstam piedāvāt 

katliekārtu ar vertikālo siltummaini kurā ir integrēta automatiskā attīrīšanas sistēma? 

 

Atbilde. 

Informējam, ka iepirkuma tehniskā specifikācijā ir norādīts apkures katla tips un tehniskie rādītāji, 

tādējādi lūdzam piedāvājumu sagatavot un iesniegt atbilstoši tehniskā specifikācijā noteiktām 

prasībām. 

 

 

Ar cieņu, 

Iepirkumu nodaļas vadītājs     J. Krilovskis 


